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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdude
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BEZEICHNUNG  Stadtamt Matt. KIGA Ost

Gebiude(-teil)

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Stralte Schalchnerstrafte 12
PLZ/Ort 5230 Mattighofen

Grundstiicksnr. 1258/2

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 2008
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Mattighofen
KG-Nr. 40117
Seehdhe 455 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBger: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um digse auf einer nommatiy gefc ten Ra p
ohne Berlicksichtigung alifalliger Erirdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der bedarf ist in Abh&ngigkeit der Gebsudekalegorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Helzenergiebedarf we usizlich zum Heiz-und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebéudstechnischen Systems bertcksichigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereilsiellung, der Warmeverieilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie alifalliger Hilfseriergie,

KB: Der Kithibedarf ist jene Wi g€, welchs aus den Réumen abgefuhrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bisiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren urid solaren Gawinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt,

KEB: Beim Kuhlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihibedarf die Verluste des
Kuhisystems und der Kaltebereitstellung beriicksichigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virluelles Kiima, Es dient zur Ermiitiking von
Energiekennzahlen;

BelEB: der Beleuchtungsenergisbedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur rivtzungsgerechten Beleuchlung,

HWB Rref,sk PEB s CO 2¢q,51 f gEE Sk

BSB: Der Betri edarf ist als flachenb
entspricht der Halfte der mittléren inneren Lasien:

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusélzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alliztigen Belriebsstrombedarf, Kihlenergisbedarf und Beleuchtungsenergisbedart,
abziglich alfalliger Endenergieertrige und zuziiglich eines dafir notwendiger:
Hiffsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
ingekaut fen muss (Lieferenergiebedarf).
foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist'der Quotient aus elnerseils dern
Endenecgiebedarf abzuglich alifalliger Endenergiesrrage und zuzaglich des: dafor
notwendigen Hilfsenérgiebedarfs und arndererseils einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Priméarenergisbadarf weist einen ermeuerbaren (PEB em ) tind einen
nicht emetierbaren (PEB nem.) Antell auf,

COzeq: G End iebedarf chnenden diguivalenten

dem gl
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zenlralanstalt fir Meteorolagie und
Geodynamik for die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung akiualisiert.

ier Defaultwert feslgelegt und

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhialténs, Sie geben den Jahreshedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfiiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Voigaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energi

g und Wa hutz® des Osterreichischen Instituts firr Baulschnik in Umsetzung der Richtlinie

2010/31/EY vom 19. Mai 2010 Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden baw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieauswais-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermittluingszeittaum fir die Konversionisfakioren fiar Primarenergie-und Kohlendioxidemissionien ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstelit;
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 1.401,8m? Heiztage 343d Art der LOftung Fensterliftung
Bezugsfldche (BF) 881,4 m? Heizgradtage 4.028 Kd Solarthermie e
Brutto-Volumen (Vg) 3.8253m° Klimaregion NF Photovoltaik 5,2 kWp
Gebéude-Hullfliche (A) 22911 n? Norm-AuRentemperatur -15,8 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,80 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lénge (Ic) 1,67 m mittlerer U-Wert 0,48 W/im*K WW-WB-System {sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 38,94 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System {sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitsteliungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 84,3 kWhim®a
Heizwarmebedarf HWBrk = 89,0 kWh/im?a
AuBeninduzierter Kihlbedarf KB%k = 0,0 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBRk = 144,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 1,22

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qnpreisk = 111.304 kWhia HWBRei sk = 101,0 kWhim?a
Heizwérmebedarf Qpsk = 117.642 KWh/a HWB sk = 106;8 KWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 2.964 kWh/a WWWB = 27 kWhim?a
Heizenergiebedarf Quepsk = 164.408 kWh/a HEBsk = 149,2 KWh/m?a
Energieaufwandszah] Warmwasser eawzww = 2,83
Energieaufwandszahl Raumheizung . eAWZRH = 1,40
Energieaufwandszahl Heizen eAWz,ﬁ = 144
Betriebsstrombedarf Qgsg = 2.316 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m*a
Kihlbedarf QuesK = 4.429 kWh/a KBsk = 4,0 kWh/im?a
Kithlenergiebedarf Qe sk = - kWh/fa KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszah! Kithien eawzx = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QpeiEB SK = - kWh/a BefEBgk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpoee =  21.859 kWhia BelEB = 19,8 kWh/im®a
Endenergiebedarf Qeepsk = 185.221 kWh/a EEBsk = 168,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpepsk = 215.068 kWh/a PEBsk = 1952 kWh/m*a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBpem.sk = 202.033 kWh/a PEBsi.em, sk = 1834 kWhim?a
Primérenargiebedarf erneuerbar Qpggern,sk = 13.035 kWhia PEBem,sk = 11,8 KWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsi = 45.322 kgla CO2eqsk = 41,1 kg/m’a
Gesémtenergieefﬁzienz—Faktor feegsk = 1,26
Photovoltaik-Export QpvESK = 1.586 kWh/a PVEexporT,Sk = 1,4 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstelletin Franzmair Bay GmbH
Ausstellingsdatum  02.07.2025 Postgasse 25, 5230 Mattighofen

- Unterschrift
GUItlgk.eitsdatum 01.07.2035 ERANZMAIR BAU GmbH
Geschiftszahi % wm
Die Energiskennzahlen dieses Energieausweises dienan ausschileflich der information. Aufgrund der idealisierten Eingang! ter kénnen bei latsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auflreten, Insbescndere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und drsr Lage hinsichtlich ihrer Energiskennzahlen von den
hier angegebanen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRer,sk 101 fgeg,sk 1,25

Gebédudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.102 m? charakteristische Lange I, 1,67 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.825 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,60 m™
Gebéudehﬂllﬂéché Ag 2,291 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplan
Bauphysikalische Daten: It Einreichplan
Haustechnik Daten: It. Einreichplan
Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterluftung

Photovoltaik-System: 5,2kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundiagen
Der Energleauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hitfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at
Bautelle nach ON EN 1SO 8946 / Fenster nach ON EN 1SO 100771 / Erdbertihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte

Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 81 10-6-1 /' Wairmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien: ‘
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8410-6-1 /ON H 5056-1 /ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ONH 5059-1 /
ON EN SO 13790 / ON EN I1SO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN [SO 10077-1 /OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019 ‘

Anmerlkung

Der Energieausweis dient zur Information iiber den energelischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnillliche Klimadaten,
standardisierte inferne Wérmegewinne sowie ein standardisiertes Nulzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerle kénnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhiusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebéude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizuingsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werden.
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Heizlast Abschatzung
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Abschitzung der Gebiude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadtgemeinde Mattighofen
Stadtplatz 1
5230 Mattighofen
Tel: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhait der
Temperatur-Differenz: 378 K beheizten Gebaudeteile: 3.825,27 m*
Gebaudehiiliflache: 2.291,07 m?
Bauteile ‘ o . Warmed-  Kor- .,
o d ‘ i . Flche ootizient fakior ~ Lelwerl .
A U f N -
| R 1  WieK] (1) WK}
AD01 Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altbau 23220 0,184 0,90 38,39
AWO01 AuBlenwand Altbau 44839 0,371 1,00 166,28
AW02 AuBenwand Zubau 2010 145568 0,215 1,00 31,32
DS01 Dachschrage Altbau 439,32 0,195 1,00 85,51
FDO1 Decke Zubau 2010 147,46 0,162 1,00 23,96
FE/TU Fenster u. Tiiren 106,98 2,885 308,65
EB01 erdanliegender Futboden Altbau 623,71 0,737 0,70 321,69
EB02 erdanliegender FuRboden Zubau 2010 147,46 0,157 0,70 16,16
ZD01 warme Zwischendecke Altbau 0,08 0,400
Summe OBEN-Bauteile 818,98
Summe UNTEN-Bauteile 77117
Summe Zwischendecken 0,08
Summe Auftenwandflachen 593,95
Fensteranteil in Auenwénden 15,3 % 106,98
Summe [WIK] 992
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 99
Transmissions - Leitwert [WIK] 1.145,22
Liiftungs - Leitwert [WIK] 896,05
Gebiude-Heizlast Abschidtzung Luftwechsel = 1,15 1/h (kW] 77,2
Flichenbez. Heizlast Abschétzung {1.102 m?) [W/m? BGF] 70,03

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaitspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaf ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fir die Warmwasserbereitung ist unberticksichtigt.
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Bauteile
Stadtamt Matt. KIGA Ost

AuBenwand Altbau
bestehend

Baumit KIebeSpachtel
AUSTROTHERM EPS F
1.202.04 Stampibeton
Heratekta C-3 031 (3,5 cm)
1.202.04 Stampfbeton
Gipsputze (1000 kg/m?)

erdanliegender Ful!boden Altbau
bestehend

Fliesen (2300 kg/m3)

1.202.06 Estrichbeton

Dampfbremse Polyethylen (PE)
Glaswolle MW(GW)}-WF (50 kg/m?®)
AUSTROTHERM EPS W20
Bitumenpappe

1.202.02 Stahlbeton

Decke zu unkond.geschi. l)achraum Aﬂbau

bestehend

Kalkzementputz (1600)

1.202.02 Stahlbeton
AUSTROTHERM EPS W20
Glaswolle MW(GW)-WF (50 kg/m?)
Dampfbremse Polyethylen (PE)
1.202.02 Stahibeton
AUSTROTHERM EPS W20
1.202.06 Estrichbeton

Fliesen (2300 kg/m?)

warme Zwischendecke Althau
bestehend .

fiktiver Bestandsaufbau (U-Werl (¢) 400)

Dachschriige Altbau
bestehend

Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen

Nutzholz (425 kg/m?®) - rauh, luftgetrocknet

Sparren dazw.

Steinwolle MW(SW)-W {30 kg/m?)
Lattung dazw.

Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m®)
O8B-Platten (650 kg/im®)
Dampfbremse Polyethylen (PE)

Luft steh., W-Fiuss n. oben 28 <d <= 30 mm

Gipskartonplatte (700 kg/m®)

RTo 5,2938
Sparren: Achsabstand
Lattung: Achsabstand

0,900 Breite
0,680 Breite

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi &

B

B
B
B
B
B

0,17

Dicke gesamt

von lnnen nach Auflen -

F

Rse+Rsi=

WUJU?WDJUJ(D

0,17

Dicke

0,0050
0,0800
0,0650
0,0350
0,1000
0,0150
0,3000

Dicke

AWO01

A

0,800

0,040
1,600
0,090
1,500
0,700

U-Wert

00150

Dicke gesamt

von AuRen nach Ihnen

DWW Wwwo®moD

Rse+Rsi =

Dicke gesamt

- van inpen nach Auflen

Rse+Rsi =

s)on Auﬁen nach Innen

B

DO ODWoWw o

0,26

RT 5,1375

0,100
0,080

Dicke gesamt

11,1%
88,9 %
118 %
88,2 %

Dicke gesamt

0,0600
0,0020
0,0100
0,0300
0,0050
0,1500
0,2720

Dicke

0,0150
0,2000
0,0300
0,0100
0,0020
0,2000
0,1500
0,0600
0,0150
0,6820

Dicke
0,3000
0,3000

 Dicke
0,0010

0,0250
0,1600

0,0500

0,0150
0,0020
0,0300
0,0300
0,3130

Rse+Rsi

- EBO1
A

1,300
1,480
0,230
0,040
0,038
0,230
2,300

U-Wert
- ADO1

A
0,700
2,300
0,038
0,040
0,230
2,300

0,038

1,480
1,300

U-Wert

ZDo1
A

0,134

d/ A
0,006
2,000
0,043
0,389
0,067
0,021

0,37

d/ A
0,012
0,041
0,009
0,250
0,789
0,022
0,085
0,74

di A
0,021
0,087
0,789
0,250
0,009
0,087
3,947
0,041
0,012

0,18

dl A
2,240

U-Wert ** 0,40

D801
A

0,500
0,110
0,120
0,042
0,120
0,042
0,130
0,230
0,200
0,210

U-Wert

0.2

d/ x
0,602
0,227
0,148
3,386
0,049
1,050
0,115
0,009
0,150
0,143
0,19

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,233601 REPBAUTEILE 01921 - Obergsterreich

02.07.2025 11:13

Bearbeiter Hr. Schreierer

Seite 5



Bauteile
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Auflenwand Zubau 2010 AWO02
bestehend o von innen nach Aufien Dicke A diA
Gipskartonplatte (700 kg/m?) B 0,0150 0,210 0,071
Luft steh., W-Fluss n. oben 41 <d <=45mm B 0,0440 0,281 0,157
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0010 0,500 0,002
OSB-Platten (650 kg/m®) B 0,0150 0,130 0,116
Riegel dazw. B 128 % 0,120 0,213
Zellulose-Einblasdiammung vertikal (54 kg/m®) B 87,2 % 0,2000 0,041 4,254
MDF Platte (500) B 0,0160 0,110 0,145
Silikatputz {ohne Kunstharzzusatz) armiert B 0,0050 0,800 0,006
RTo 4,7147 RTu 45801 RT 4,6474 Dicke gesamt 0,2960 U-Wert 0,22
Riegel: Achsabstand 0,625 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,17
erdanliegender FuBboden Zubau 2010 S ‘ EBO2
bestehend von Innen nach Auflen Dicke X d/ A
Linoleum B 0,0050 0,170 0,029
Zementestrich (1800) FB 0,0700 1,110 0,063
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0020 0,230 0,009
AUSTROTHERM EPS T850 B 0,0600 0,044 1,364
Schiittdammstoff aus expandiertem Perlite 100 kg/m® B 0,0700 0,060 1,167
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
XPS-G 30 120 bis 180 mm (32 kg/m®) B 0,1400 0,040 3,500
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5470 U-Wert 0,16
Decke Zubau 2010 FDO1 -
bestehend : . von AuBen nach Innen Dicke A dIA
Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen B 0,0010 0,500 0,002
OSB-Platten (650 kg/m®) B 0,0250 0,130 0,192
Riegel dazw. B 15,6 % 0,120 0,363
Zellulose-Einblasdammung vertikal (54 kg/m®) B 844 % 0,2800 0,041 5,767
QSB-Platten (650 kg/m?) B 0,0150 0,130 0,115
Luft steh., W-Fluss n. oben 41 <d <=45mm B 0,0440 0,281 0,157
Gipskartonplatte (700 kg/m®) B 0,0300 0,210 0,143
RTo 6,2479 RTu 6,0635 RT 6,1557 Dicke gesamt 0,3950 U-Wert 0,16
Riegel: Achsabstand 0,900 Breite 0,140 Rse+Rsi 0,2

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m]; Breite [m], U-Wert [W/m3K], Dichte [ka/m?}, Mwimk]

* _ Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthélt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu . unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

**_..Defaultwert it. OIB
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA Ost

EG  Grundkérper Aussenkanten
Nr2

EG Riicksprung Nr. 1 _
- NFz22

a = 19,89
lichte Ra
BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke

Teilung

Boden

a= 9,60
lichte Ra
BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a= 9,60
lichte Ra
BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand ®W3
Wand W4
Decke
Boden

b = 38,60
umhthe = 2,50 + obere Decke:
767,75m? BRI 2,442,99m?

63,2%m2 AWO1 AuBenwand Altbau
122,83m? AWO1

63,29%m? AWO1
122,83m? AWO1

0,68 => 3,18m

376,24m* ADO1l Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb

391, 51m? 2D01 Zwischendecke zu

Dachausbau

767,75m? EBO1 erdanliegender FuBboden Altbau

b = 2,40
umhshe = 2,50 + obere Decke:
-23,04m* BRI -73,31m?

-7,64m? AWO1l AuBenwand Altbau
30, 55m? AWOl
7,64m* AWO1
-30,55m2? AWO1

0,68 => 3,18m

~23,04m* ADO1l Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
~23,04m* EBOLl erdanliegender Fufiboden Altbau

b =
umhdhe =
-46,08m?* BR

4,80
2,5
I ~-146, 63m?
~15,27m? AWOl AuBenwand Altbau
30,55m? AWO1

15,27m? AWO1
~30,55m? AWO1

0 + obere Decke: 0,68 => 3,18m

-46,08m* ADO1l Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
~46,08m? EBO1 erdanliegender Fufboden Altbau

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,233601 REPGEOM1 01921 - Oberésterreich

02.07.2025 11:13

Bearbeiter Hr. Schreierer
Seite 7



Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA Ost

EG Riicksprung Nr. 3

a= 6,51 b = 4,80
1ichte Raumhshe = 2,50 + obere Decke: 0,68 => 3,18m
BGP -31,25m? BRI -89, 43m?

Wand W1l 15,27m? AWOl AuBenwand Altbau
Wand W2 20,71m? AWO1
Wand W3 15,27m?* AWOL
Wand W4 -20,7lm*> AWO1

Decke -31,25m? ADO1l Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
Boden -31,25m? EB01 erdanliegender FuBboden Altbau
Nr21
EG Riicksprung Nr. 4
a= 4,11 b = 4,80
lichte Raumhdhe = 2,50 + obere Decke: 0,68 => 3,18m

BGF ~19,73m? BRI -62, 77m?

Wand W1 15,27m* AWO1l Aufenwand Altbau
Wand W2 13,08m? AWO1
Wand W3 15,27m? AWO1
Wand W4 -13,08m? AWOl

Decke -19,73m? ADO1 Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
Boden -19,73m? EBO1 erdanliegender FuBboden Altbau
; a 1
Nr21
EG Riicksprung Nr. 5
erg a= 1,91 b = 7,20
! lichte Raumhdhe = 2,50 + obere Decke: 0,68 => 3,18m
T BGF -13,75m* BRI -43,76m?

Wand W1 -22,91m? AWOl AuBenwand Altbau
Wand W2 6,08m? AWQ1
Wand W3 22,91m? AWOL
Wand W4 -6,08m? AWO1

Decke ~13,75m? ADO1 Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
Boden -13,75m? EBO1 erdanliegender FuBboden Altbau
GEQ von Zehentmayer Sofiware GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA Ost

EG  Riicksprung Nr. 6
Nk21 2o 425 b

lichte Raumh&he

2,40
2,50 + obere Decke: 0,68 => 3,18m

I

8 BGF -10,20m? BRI  -32,46m*
R e e Wand W1  7,64m? AWO1 AuBenwand Altbau
P T Wand W2  13,52m? AWOL

Wand W3 7,64m? AWO2 Audenwand Zubau 2010

Wand W4 -13,52m? AWQl AuBenwand Altbau

Decke -10,20m* ADO1 Decke zu unkond.geschl. Dachraum Altb
Boden -10,20m* EBOl erdanliegender FuBboden Altbau

a = 4,86 b
lichte Raumhhe
BGF 7,533m? BR

[

1,55

2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m
I 21,81m3

Wand W1l 4,49m® AW02 AuBenwand Zubau 2010

Wand W2 -14,07m? AWOl AuBenwand Altbau

Wand W3 4,49m? AWOI

Wand W4 14,07m? AWO02 AuBenwand Zubau 2010

Decke 7,53m?* FDO1 Decke Zubau 2010
Boden 7,53m* EBO2 erdanliegender FuBboden Zubau 2010
e e ra PO CH
EG  Zubau Gruppenriume 2010
.b a = 16,29 b = 8,59
et lichte Raumhhe = 2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m

[ BGF 139,93m? BRI 405, 10m®

Wand Wi 24,87m* AW0Z AuBenwand Zubau 2010
Wand W2 -47,16m? AWOl RuBenwand Altbau
Wand W3  24,87m? AW02 Aufienwand Zubau 2010
a Wand W4  47,16m? AWO2
-Decke 139,93m? FDO1 Decke Zubau 2010
Boden 139,93m? EBO2 erdanliegender Fufboden Zubau 2010

e s e e s e A

Nr18

EG Bruttogrundfliiche [m?]: 771,17
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?]: 2.411,54
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA Ost

DG  Dachkérper
Nr67 :

DG Summe
DG BGF - Reduzierung

Deckenvolumen EBO1

Deckenvolumen EB02

Dachneigung a{®} 27,00

a = 15,09 b = 25,94
hl= 1,05 h2 = 1,05
lichte Raumhthe = 4,54 + obere Decke: 0,35 => 4,89m

BGF 391,43m? BRI 1.163,42m?

Dachfl. 439,32m?

Wand Wl 44,85m? AWO1 AuBenwand Altbau
Wand W2 27,24m? AWO1

Wand W3 44,85m? BWO1

Wand W4 27,24m? AWO1

Dach 439, 32m?* DSOL1 Dachschrige Altbau

Boden -391,43m* ZD0l warme Zwischendecke Altbau

DG Bruttogrundflache [m?]:
DG Bruttorauminhalt [m®]:

BGF Reduzierung = BGF-Hbhe kleiner 1.5 m

Reduzierung = ~60,84 m?

Summe Reduzierung Bruttogrundfliche [m?]:

I}

Flache 623,71 m?* x Dicke 0,27 m

it

Flache 147,46 m? x Dicke 0,55 m

Bruttorauminhalt [m*]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

lichte Raumhthe

Dicke Fassadenstreifen

Fliche | sssadensuuifen

Wand Boeden Dicke Lidnge

AWO1 - EBO1 0,272m 138, 58m
AWOL - EBO2 0,54Tm =19, 60m
AW02 - EBO1 0,272m 2,40m
AWD2 - EBO2 0,547m 39,88m

391,43
1.163,42

60,84

169,65 m?

80,66 m?

250,31

Flache

37,69m?
-10, 72m?
0, 65m?
21,81m?
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Gesamtsumme BruttogeschoBfldche [m?): 1.101,77
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3}: 3.825,27
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Fenster und Tiiren
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fliche Ug Uf PSl Ag Uw AxUxf | @ fs gtot amsc
m m m WmK WmK WmK m? WmK WK
Prifnormman Typ 1 (T1) 1,23 148 1,82 3,20 2,00 0,040 1,23 2,91
B Priiinormmaf Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 3,20 2,00 0,040 1,23 2,91 0,71
B Priifnormman Typ 3 (T3) 1,23 148 1,82 3,20 6,00 0,001 1,28 4,1 0,71
B Priifnormman Typ 4 (T4) 1,23 148 1,82 3,20 6,00 0,001 1,28 4,11 0,71
B Priffnormman Typ 5 (T5) - Fenstertdr | 1,48 2,18 3,23 3,20 2,00 0,040 2,41 2,97 0,71
B Prifnormmaf Typ 6 (T6) - Fenstertiir | 1,48 2,18 323 3,20 6,00 0,001 241 3,91 0,71
9,74
N
B T2 EG  AWD1 5 F1_2,09x1,82 209 182 1902 3,20 2,00 0,040 13,67 2,97 56,39| 0,71 0,40 1,00 0,00
EG AWD1 1 2,09 % 2,70 HaustOr 209 270 5,64 1,60 8,46
-] 24,66 13,67 64,85
o]
B T2 EG AWO1 4 F1_2,09x1,82 208 1,82 1522 3,20 2,00 0,040 10,83 2,97 45,12| 0,71 0,40 1,00 0,00
4 15,22 10,93 45,12
S
B T2 EG AWO01 9 F1.2,09x1,82 2,09 1,82 3423 3,20 2,00 0,040 24,60 297 101,51| 0,71 0,40 1,00 0,00
B T2 EG AWwWO1 2 F2_1,61x0,66 161 0,66 213 3,20 2,00 0,040 1,05 2,75 584| 0,71 0,40 1,00 0,00
B T5 EG AWO1 3 F3_1,15x2,70 1,16 2,70 9,32 3,20 2,00 0,040 8,72 2,95 27,60| 0,74 0,40 1,00 0,00
14 45,68 32,37 134,85
w
B T2 EG AW01 4 F1_209x1,82 209 182 1522 3,20 2,00 0,040 10,93 2,97 45,12| 0,74 0,40 1,00 0,00
B 75 EG AWO1 2 F3_1,15x2,70 1,15 2,70 6,21 3,20 2,00 0,040 4,48 2,95 18,33| 0,71 0,40 1,00 0,00
6 21,43 15,41 63,45
Summe 30 106,99 72,38 308,27

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSL... Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prifnormmaftyp
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse

fs... Verschattungsfaktor

B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewerl. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen

Stadtamt Matt. KIGA Ost
Bezeichnung | Rbre. Rbli. Rbo. Rba. Ismvp Stb. Plost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Sph.
m m m m o % |Anz. m-Anz, m |Anz, Anz...m _ ,

Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohiprofil {d < = 58 mm)

Typ 2(T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofit {d <= 58 mm)

Typ 3(T3) 0,120 0,120 0,120 0120 33 Metalirahmen ALU (chne
thermischer Trennung)

Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Metallrahmen ALU (ohne
thermischer Trennung)

Typ 5 (T5) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Kunststoff-Hohlprofil (d < = 58 mm)

Typ 6 (T6) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Metallrahmen ALU (ohne
thermischer Trennung)

F1_2,09x1,82 0,120 0,120 0,420 0,420 28| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil (d < = 58 mm)

F2_1,61x0,66 0,120 0,120 0,120 0,120 51| 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil (d <= 58 mm)

F3_1,16x 2,70 0,120 0,120 0,120 0,120 28 Kunststoff-Hohlprofil (d < = 58 mm)

Rb lise,o.u ... Rahmenbreite iinks.rechis,oben, unten [m] % e, Rahmenanteil des gesamten Fensters

Sth. ...... Stulpbreite {m) H-Sp. Anz ... Anzaht der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]

Pfb. ... Pfostenbreite {m] V-8p. Anz ... Anzah! der vertikalen Sprossen

Typ ... PritfnormmaRtyp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Kiihlbedarf Standort
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Kiihlbedarf Standort (Mattighofen)

BGF 1.101,77 m? Lt 105767 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 3.82527m®
Monate  Tage  Mittlere Transm.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhi-
Auflen- warme- warme- veruste Gewinne Gewihne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste ;
°C KWh kWh KWh KWh kWh kWh KWh
Jénner 31 0,91 21177 6655 27.833 4.328 1.388 5.717 1,00 0
Februar 28 1,00 17.766 5375 23.141 3.846 1.978 5.824 1,00 0
Mérz 31 4,96 16.655 5203 21.757 4.328 2,726 7.054 1,00 0
April 30 9,63 12.469 3.873 16.342 4.168 3.013 7.181 0,99 0
Mai | 31 13,91 9.511 2,988  12.501 4328 3.509 7.837 0,95 0
Juni 30 17,27 6.647 2.065 8.712 4,168 3.257 7.425 0,88 0
Juli 31 19,04 5474 1.720 7.194 4.328 3.518 7.846 0,78 2.426
August 31 18,50 5.900 1.854 7.754 4,328 3.434 7.762 0,82 2.002
September 30 15,20 8.225 2.555 10.780 4,168 3.009 7477 0,94 0
Oktober 31 9,87 12.691 3988 16679 4.328 2.386 6.714 0,99 0
November 30 4,29 16.534 5136 21671 4,168 1.493 5.660 1,00 0
Dezember 31 0,29 20.229 6.358  26.587 4.328 1.145 5473 1,00 0
Gesamt 365 163.178 47.773 200,950 50.814 30.857 81.671 4,429

KB= 4,02 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzkiima
Stadtamt Matt. KIGA Ost

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 1.101,77 m* Lt 1.058,07 WIK innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI  3.825,27 m®

Monate Tage  Mittlere Transm.- LOflungs- Warme-  innere  Solare  Gesamt- Ausnut-  KGhi-
Aullen- wirme- wame- vetuste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
femperaturen  veduste veruste '

*C kWh KWh kWh kWh KWh KWh KWh

Janner 3 0,47 20.097 2220 22317 0 1.240 1.240 1,00 0
Februar 28 2,73 16.545 1.828 18.373 0 1.934 1.934 1,00 0
Méarz 31 6,81 15.106 1.669 16.775 0 2.699 2.699 1,00 0
April 30 11,62 10.955 1.210 12.165 0 3.055 3.055 1,00 0
Mai 31 16,20 7.715 852 8.667 0 3.712 3.712 0,99 0
Juni 30 19,33 5,081 561 5.643 0 3.538 3.538 0,96 0
Juli 31 21,12 3.842 424 4.266 0 3.705 3.705 0,89 0
August 31 20,56 4.282 473 4,755 0 3.496 3.496 0,93 0
September 30 17,03 6.833 755 7.588 0 2.9686 2.966 0,99 0
Oktober 3 11,64 11.304 1249 12.553 0 2.305 2.305 1,00 0
November 30 6,16 15.114 1670 16.784 0 1.294 1.294 1,00 0
Dezember 31 2,19 18,743 2070 20814 0 1.023 1.023 1,00 0
Gesamt 365 135.619 14.981 150.600 0 30965 30.965 0
KB*= 0,00 kWh/m?a
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RH-Eingabe
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Wiarmeabgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 30°/25°

Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 49,81 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 88,14 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 308,50

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Fliissiger oder gasformiger Brennstoff  Heizgerét Niedertemperaturkessel

Energietrager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis konstanter Betrieb

Baujahr Kessel 1995-2004

Nennwéarmeleistung 60,56 kW  Defaultwert

0,75% Fixwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k
Kessel bei Volllast 100%

r

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht Nioow = 90,2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen N pe 100% = 90,2%

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht MNagy, = 90.2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 90,2%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dpppp = 0,8% Defauliwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 251,88 W Defaultwert

*} Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Waérmebereitsteilung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung {Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungstangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m} [%]
_ Rohrdurchmesser

Verteilleifungen Ja 2/3 Ja 18,46 0
Steigleitungen Ja 2/3 Nein 44 07 100
Stichleitungen 52,88  Material Stahl 2,42 Wim
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 1001 freie Eingabe

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 1,66 kWhid Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 110,99 W Defaultwert

*) Wert pro Wérmebereitsteflungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Photovoltaik Eingabe
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 5,20 kWp [/lfreie Eingabe
Ausrichtung -14 Grad
Neigungswinkel 27 Grad

Svstemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MaRig beluftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80

Geléandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 4.949 kWhla
Peakleistung 5,2 kWp
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Beleuchtung
Stadtamt Matt. KIGA Ost

Beleuchtung
gemar ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BelEB

19,84 kWh/m?a
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Ausdruck Grafik
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