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Energieausweis flir Nicht-Wohngebaude
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BEZEICHNUNG  Stadtamt Matt. KIGA West

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Stralke Schwarzerweg 2
PLZ/Ort 5230 Mattighofen

Grundsticksnr. 600/

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1980

Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Mattighofen
KG-Nr. 40117
Seehshe 455m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR Jjeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBger: Der Referenz-Helzwlirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen
bereilgestelll werden muss, um diese auf einér normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlicksichtigiing alifalliger Erirége aus Warmerdckgewinnung, zu hallen.

WWWB: Der Warmwasserwirmebadarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenerglebedarf werden zusatzlich zum Heiz- uid Warmiwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigh, dazu
z8hlen insbesondere die-Verluste der Wirmebereitstellung, der Wirmeverleilung,
der Warmespeicherung und der Winmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Klihibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Selltemperatur zu bleiben. Er efrechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen:

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energisbedarf zur
Befeuchtung dargestslit.

KEB: Beim Kilhlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kohlbedarf die Verluste des
Kahlsystems und der Kaltebersitstellung berizcksichligt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima: Es dient zur Ermiitiiung von
Energiekennzahien.

BelEB: der Beleucht! iebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert

ol

ergl
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechien Beleuchtung.

HWB ger,si¢ PEB sk €0 20q,5¢ f cee sk

BSB: Der Betriebsstrombedart ist als fldchenbezogener Defaultwert festgelsgt und
entspricht der Halfte der miltleren inneren Lasten:

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergicbedarf defi jewells
alifalligen Betrisbsstrombedarf, Kiihlensrgiebedarf und Beleuchlungsenergiebedarf,
abziglich alfalliger Endenergieerirége und zuz0glich eines dafir nofwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energlemenge, die
eingekauft werden muss {Lieferenergiebedarf).

feee; Der Gesamtenergiceffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseils deii
Endenergiebedarf abzaglich allfalliger Endenergieertrége und zuztglich des dafdr
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andsrerseits einem Referenz-Enderiergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primﬁreherglebedarf ist der Endenergiebedarf einschiieBlich derVerluste in
allen Vorketlen. Der Primarenerglebisdarf weist einen emeuerbaren (PEB ¢m) und sirien
nicht erneuerbaren (PEB nem) Anteil auf.

COzeq; Gesamie dem Endener darf zuzur den o
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschiighich jenér fiir Vorketten,

SK: Das Standortklima ist das reale Kiima am Gebaudestendort. Dieses Kimamodell
wurde auf Basls der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt far Meteorologie und
Geodynamik far die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alie Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaitens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutte-Grundfliiche an.
Digser Energieauswsis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtiinie 6 sEnergiseinspanung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie

2010/31/EU vom 19. Mai 2010 ber die Gesamtenergieefiizienz von Gebauden bzw, 2018/844/EU vom 30, Mai 2018 und des Energi

Vorlage-G (EAVG). Der

Ermiltiungszeitraum for die Konversionsfakteren fir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen st fir Strom: 2013-09 ~2018-08, und es wurdén tbliche Allokalionsregeln unterstefit
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Energieausweis flir Nicht-Wohngebaude

OiB 08 TEUREICHISCRES OiB-Richtlinie 6

stituT pu sauTecivx Ausgabel April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brufto-Grundflache (BGF) 536,9 m?
Bezugsfliche (BF) 429,5m?
Brutto-Volumen {(Vg) 251386 m*
Geb#ude-Hulifliche (A) 1.650,7 m*
Kompaktheit {(A/V) 0,66 1/m
charakteristische L#nge (lc) 1,52 m
Teil-BGF - m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

EA-Art:
Heiztage 314d Art der Liftung Fensterluftung
Heizgradtage 4.028 Kd Solarthermie -m?
Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Norm-Auflentemperatur -15,8 °C Stromspeicher -
Soll-innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér)
mittlerer U-Wert 0,29 WIm’K WW-WB-System (sekundér, opt.)
LEK -Wert 24,73 RH-WB-System (primar)
Bauweise miftelschwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwérmebedarf HWBRefrk = 75,6 kWh/im?a
Heizwarmebedarf HWBgrk = 80,3 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB®Rk = 0,0 kWhim’a
Endenergiebedarf EEBrk = 139,6 kWh/m’a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,89

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasservarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahi Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahi Heizen
Betriebsstrombedarf

Kahlbedarf

Kihienergiebedarf
Energieaufwandszah! Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Belsuchtungsenergisbedarf
Endenergiebedarf
Primérenergiebedarf
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
Primarenergiebedarf erneusrbar
#quivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum
Gultigkeitsdatum
Geschaftszahl

18.07.2025
17.07.2035

Die Energiekennzahlen dieses Energieauswaises dienen ausschliefilich der Inform
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungssinheiten unterschiedlicher Lage

hier angegebenen abweichen,

Qn,Ref, 5K
Qn,sk
Quw
QueB,SK

Qass
Qxs.sK
QkeB,SK

QBefEB, SK
Qpeles
QeeB,sk
QpeB,sK

QpeBnem,SK =
Qpegem, sK =
Qcozeq sK =

Qpve,sK

48.514 kWhnfa
51.501 kWh/a
1.444 kWh/a
74.654 kWhia

1.128 kWhia
877 kWhia
- kWh/a

- KWh/a

10.652 kWhla
86.434 kWh/a
103.905 kWh/a
93.746 kWh/a
10.159 kWh/a
21,016 kg/a

i

- KWh/a

Erstellerin

Unterschrift

Kaltebereitstellungs-System

HWBRefsk =

HWB sk
WWWB
HEBsk
SAawzZwWwW
€AWZ,RH
eAWZ H
BSB
KBsk
KEBsgk
SAWZK
BefEBsk
BelEB
EEBsk
PEBsk
PE Bn.ern.,SK
PEBegin sk
CO2eq,;5K

foegsk =

PVE EXPORT,SK

Franzmair Bau GmbH

90,4
95,9
2,7
139,0
3,08
1,45
1,49
2,1
18

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a

[}

|

kWh/m?a
kWh/m?a
kWhim?*a

i

0,00

kWhim?a
kWhim?a
kWhim?a
kWh/im?a
kWhim?a
kWh/m?a
kg/m*a

19,8
161,0
= 193,5
174,6

18,9

3911

0,89

kWh/m?a

Postgasse 25, 5230 Mattighofen
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Datenblatt GEQ
Stadtamt Matt. KIGA West

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRersk 90  fgeg sk 0,89

Gebdudedaten
Brutto-Grundfldche BGF 537 m? charakteristische Lange I, 1,52 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2.514 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,66 m™
Gebaudehulifiache Ag 1.651 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Bestandsplan Arch. Gerhard Schwack, 27-09-1995
Bauphysikalische Daten: It. E-Pass von Ing. Oskar Franzmair, 09-04-2009

Haustechnik Daten: Lt. E-Pass von Ing. Oskar Franzmair, 09-04-2009
Haustechniksystem

Raumheiztng: Flussiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)

Luftung: Fensterliiftung, Nassraumlifter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieauswels wurde mit folgenden 6MO‘RMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946/ Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrie Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal hach ON B 8110-6-1 1 Verschattung vereinfacht nach ON B 81 10-6-1

Verwendete Normen und Richtiinien: )
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ONB 8110-6-1 /ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ON EN 1SO 13370 / ON'EN ISO 8946 /ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtiinie 6 Ausgabe: Aprit 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information iiber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschittliche Klimadaten,
slandardisierte interne Wérmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakle Auslegung der Heizungsanlage muss eing Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Heizlast Abschitzung-
Stadtamt Matt. KIGA West

Abschitzung der Gebiude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadtamt Mattighofen
Stadfplatz 1
5230 Mattighofen
Tel.: Tel.:
Norm-AuBentemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 378K beheizten Gebéudeteile: 2.513,58 m®
Gebaudehulifliche: 1.650,68 m?
Bauteile “ ~ Warmed.-  Korr ' * ‘
SR , Fiache - koeffizient faktor = .  Leitwent.
A -y f T .
[ [WmEK]L 1] - WK

AW01 Auflenwand 44412 0,351 1,00 155,69
DS01 Dachschrage hinterltftet 614,17 0,239 1,00 146,78
FE/TU Fenster u. Tiiren 5550 1,337 74,19
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 536,90 0,157 0,70 59,06
ZWO01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum 5,99 1,200

Summe OBEN-Bauteile 614,17

Summe UNTEN-Bauteile 536,90

Summe AuRRenwandfléchen 444,12

Summe Wandfiéchen zum Bestand 5,99

Fensteranteil in Auenwanden 11,1 % 55,50
Summe [WIK] 436
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 44
Transmissions - Leitwert [WIK] 495,62
Liftungs - Leitwert [WIK] 436,65
Gebiude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 35,2
Flichenbez. Heizlast Abschatzung (537 m?) [Wim? BGF] 65,64

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Wérmeerzeugers.
Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung geman ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung filr die Warmwasserbereitung ist unberticksichtigt.
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Bauteile
Stadtamt Matt. KIGA West

Dachschrige hmterluftet
bestehend ,
Unterdeck- und Unterspannbahn
Nutzholz (425 kg/m?) - rauh, lufigetrocknet
Riegel dazw.

Rofix FIRESTOP 040 (160mm) Mineralwolle (MW-PT)
Massivholzplatten (3-Schicht, 5-Schicht) 475 kg/m?

RTo 4,2575 RTu 4,1111

Riegel: Achsabstand 0,900 Breite

AuBenwand -

bestehend =
Kalkzementputz, auien (1800)
POROTHERM 38
Kalkzementputz, auten (1800)

Zwischenwand zu konditioniartem Raum
bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200)

bestehend

1.602.04 Lmoleum

Estrichbeton

Dampfbremse Polyethylen (PE)

Polyurethane (PU)

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?)
Stahlbeton (2400)

Einheiten: Dicke [m), Achsabstand [mj, Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte fkg/m3), A{WimK)
*... Schicht zahit nicht zum U-Wert  F... enthatt Flachenheizung  B... Bestandsschicht

RT .. unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO

von-Auflen nach Innen

RT 4,1843

0,100

~ von Innen nach Aufien

Rse+Rsi=
" von Innen nach AuBen

Rse+Rsi =
erdanllegender Ful!boden (<==1 Sm unter Erdreich)

F

Rse+Rsi=

6946

Dicke gesamt

Dicke gesamt

- yon Innen nach AuBen

**...Defaultwert Iit. 018

Dicke

0,0050
0,0250

0,1600
0,0500

Dicke gesamt 0,2400
Rse+Rsi

Dicke

0,0200
0,3800
0,0150

0,4150
Dicke

0,0100
0,0100

Dicke

0,0050
0,0800
0,0030
0,1500
0,0140
0,1500

Dicke gesamt 0,4020

Ds01

A
0,170
0,130
0,120
0,040
0,120

U-Wert
0,2

d/i X
0,029
0,192
0,148
3,656
0,417

0,24

- AWO01

A
0,800
0,144
0,800

U-Wert

d/ i
0,025
2,639
0,019

0,35

ZW01

A

0017

d/ %
0,573

U-Wert ** 1,20

EBO1
A

0,170
1,480
0,160
0,025
0,700
2,100
U-Wert

df X

0,029
0,054
0,019
6,000
0,020
0,071

0,16
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA West

EG  Teil 1_Halle

EG Teil 2_RuhefBewegungsraum\

EG Teil 3_Kiiche

Dachneigung a(°®) 36,00
a= 17,50 b = 19,96
hl= 3,20 he = 3,20
lichte Raumhthe = 5,63 + obere Decke: 0,30 => 5,92m
BGF 149,70m? BRI 682, 97m?
Dachfl. 185,04m?
Wand W1 34,22m2 AW01l AuBenwand
Wand W2 54,99m? ZWO1 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Teilung 1,50 x 5,92 (L&nge x Hohe)
8,89m? AWOl AuBenwand
Wand W3 34,22m? AW01l Aubenwand
Wand W4 28,32m? ZW0l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Teilung 6,00 x 5,92 (Lange x Hohe)
35,55m? AWOl AuRenwand
Dach 185,04m? DSO1 Dachschrage hinterliftet
Boden 149,70m? EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter

Dachneigung a{°) 25,00
b 7,45

a = 13,80
hil= 3,20

lichte Raumhohe 4,67 + obere Decke: 0,26 => 4,9%4m

BGF 102,81m? BRI 423, 44m?
Dachflache 123, 26m?
Dach-Anliegefl. 11,01m?
Wand W1l 30,31m2 AWO1l AuBenwand
Wwand W2 -44,16m? %W0l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W3 -23,84m? ZWOL
Wand W4 35,03m? ZWOl
Teilung 1,85 x 4,94 (L&nge x Hohe)

9,13m2 AWO1l Auflenwand
Dach 123,26m? DS01 Dachschridge hinterluftet
Boden 102,81m? EBOl erdanliegender FuBboden {<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 30,00

NryY. a= 1,76 b = 6,40
hl= 3,20
lichte Raumhdhe = 4,77 + obere Decke: 0,28 => 5,05m
BGF 49, 66m? BRI 212, 61m?
Dachflache 71,992
Dach-Anliegefl. 13, 99m?
wand W1 26,3%m? AWOl AuBenwand
Wand W2 5,85m? AWOlL
Teilung 3,76 x 5,05 (Lange x H&he)
18,98m? ZW01l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W3 20, 48m? zZW0l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
b Wand W4  24,83m? ZWOl
Dach 71,99m* DSO1 Dachschridge hinterliiftet
Boden 49,66m2 EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck

Stadtamt Matt. KIGA West
EG  Teil 4_Gruppe 1
Ly A Dachneigung a(®) 25,00
Nrw a = 10,80 b = 17,76
hi= 3,20
lichte Raumhthe = 4,74 + obere Decke: 0,26 => 5,0lm
BGF 83,81m? BRI 351, 33m?
Dachfl&che 105, 89m?
Dach-Anliegefl. 14,04m?
Wand W1 31,85m? AWOQl Aufenwand
Wand W2 34,56m? AWO1
Wand W3 -24,83m? ZWO0l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W4 22,79m? 2WO1
Teilung 2,35 x 5,01 (Linge x H8he)
11,77m? AW0)l AuBenwand
Dach 105,89m> DSO1 bachschrige hinterliftet
Boden 83,81m? EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

Dachneigung a(°) 2
a 10,80 b
hl= 3,20

lichte Raumh&he
BGF 78, 30m?

Dachfldche
Dach-Anliegefl.

Wand W1 29, 33m?
Wand W2 ~-34,56m?
Wand W3 ~23,20m?
Wand W4 34,56m?
Dach 95, 70m?
Boden 78, 30m?

EG Teil 8_Nebengiebel Eingang

Dachnieigung a(°) 3
a 1,40 b
hl= 3,20

lichte Raumh&he
BGF 6,44m?

Dachflache
Dach-Anliegefl.

5,00
7,25

4,63 + obere Decke: 0,26 => 4,89
BRI 321, 49m?

95, 70m?
10, 42n?

AWOl AuBenwand

ZWO01 2wischenwand zu konditioniertem Raum
ZW01

AWOl AuBenwand

DS01 Dachschrdge hinterliuftet

EBQl erdanliegender Fufboden (<=1,5m unter

6,00
4,60

4,57 + obere Decke:
BRI 28, 94m3

0,30 => 4,8Tm

14, 50m?
6, 54m?

Wand Wl 18,56m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 4,48m? AWO1
Wand W3 ~14,72m? ZW01l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W4 -4,48m? ZWOl
Dach 14,50m? DS01 Dachschrige hinterliiftet
b Boden 6,44m* EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA West

EG Teil 7_Krabbelst.

Dachneigung a(°) 28,00
a= 6,20 b = 9,26
hi= 3,20 h2 = 3,20
lichte Raumhdhe = 4,58 + obere Decke: 0,27 => 4,85m
BGF 57,41im* BRI 231, 03m?

Dachfl. 65, 02m?

Wand W1 24,95m? AWC1 AuRenwand

Wand W2 -29,63m? 2ZW01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Wand W3 24,95m? AWO1l AuBenwand

Wand W4 29, 63m? AWOL

Dach 65,02m? D501 Dachschrdge hinterliftet
Boden 57,41m?® EBO1 erdanliegender Fufboden (<=1,5m unter
a
EG Teil8_Turm « ,
a= 4,00 b = 4,00
l———-"i———4 Nf13 x = 1,80 y = 1,80
! lichte Raumhdhe = 5,00 + obere Decke: 0,24 => 5,24m

BGF 8,77m? BRI 45, 93m*

Wand Wi 47,82m? AWOLl AuBenwand
Wand W2 -11,53m? AWO1
Wand W3 ~11,53m? AWO1

Decke 8,77m* DSO1l Dachschrige hinterliiftet
Boden 8,77m? ER01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundfliche [m?]: 536,90
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m®]: 2.297,74
‘Deckenvolumen EB01
Flédche 536,90 m? x Dicke 0,40 m = 215,83 m?®
Bruttorauminhalt [m®}: 215,83
_ Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Fliche
AWO1 - EBO1 0,402m 113,55m 45, 65m?
E
E " fichte Raumhihe
Dicke Fassadenstrelfen
“Flacha |assodenstroiien
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. KIGA West

Gesamtsumme Bruttogeschoffliche [m?]: 536,90
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?): 2.513,58
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Fenster und Tiiren

Stadtamt Matt. KIGA West

Typ Bauteil Anz, Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf Psl Ag Uw AxUxt | g fs gtol amsc
m m m? WmK WmK  WimK  m* WmK WK
B | Profnormmag Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 090 1,60 0,060 1,20 1,28 0,62
1,20
N
B ™ EG AWO1 5 F1_1,20x1,40 1,20 1,40 8,40 0,90 1,60 0,080 542 1,30  10,90| 0,62 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AW 5 F3_0,60x0,80 0,60 0,80 2,40 0,90 1,60 0,060 0,95 1,54 3,71| 0,62 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWo1 3 F4_0,71x071 0,74 0,71 1,51 080 1,60 0,060 0,62 1,63 2,31| 0,62 0,50 1,00 0,00
13 12,31 6,99 16,92
BT F1_1,20x 1,40 1,20 1,40 15,12 0,90 1,60 0,060 9,76 1,30 0,62 0,50 1,00 0,00
B Tt EG AWO1 2 F2_0,53x0,53 0,63 0,53 0,56 0,90 1,60 0,060 0,15 1,65 0,93]| 0,62 0,50 1,00 0,00
BT EG AWD1 2 F4_0,71x0,71 0,71 0,71 1,01 0,90 1,60 0,060 0,41 1,53 1,54| 0,62 0,50 1,00 0,00
13 16,69 10,32 22,08
S
B8 M EG AWO1 8 F1_1,20x1,40 1,20 1,40 13,44 0,80 1,60 0,060 8,68 1,30 17.44]| 0,62 0,50 1,00 0,00
B T4 EG AWO1 2 F3.0,60x0,80 0,60 0,80 0,96 0,90 1,60 0,060 0,38 1,54 1,48| 0,62 0,50 1,00 0,00
B Tt EG AW01 3 F4.071x071 0,71 071 1,51 0,90 1,60 0,060 0,62 1,53 231| 0,62 0,50 1,00 0,00
13 15,91 9,68 21,23
W
B T1 EG AW01 6 F1_1,20x1,40 120 1,40 1008 090 1,60 0,060 6,51 1,30 13,08| 0,62 0,50 1,00 0,00
B T EG AWO1 1 F4_0,71x0,71 0,71 0,71 0,50 0,90 1,60 0,060 0,21 1,63 0,77| 0,62 0,50 1,00 0,00
7 10,58 8,72 13,85
Summe 46 55,49 33,71 74,08

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor
Typ... Pritfnormmantyp

PSi... Linearer Korrekturkoeffizient

gtot ... Gesamtenergiedurchiassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse

Ag... Glasflache

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebzudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2025,476201 REPFEN1H 01921 - Oberdsterreich
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Rahmen

Stadtamt Matt. KIGA West

Bezeichaung
Typ 1 (T1)
F1_1,20 x 1,40
F2_0,53 x 0,53
F3_0,60 X 0,80

F4_0,71 x 0,71

Rbre. Rbi

m.
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120

m
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.o,

m
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120

Rbu.

m
0,150

0,150
0,150
0,150
0,150

Stulp Stb. Plost - Pib.
% |Anz. m Anz. m
34

73
60
59

H-Sp. V-Sp.  $pb.
Anz, Anz. . m

Kunststoff-Fensterrahmen
Kunststoff-Fensterrahmen
Kunststoff-Fensterrahmen
Kunsistoff-Fensferrahmen

Kunststoff-Fensterrahmen

Rb.ire,ou ...... Rahmenbreite finks,rechts,oben, unten [m)

St. ...... Stulpbreite {m]

Pfo. ...... Pfostenbreite [m]
Typ ... PrifnormmaRtyp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz

Anzah! der horizontalen Sprossen
Anzahl der verlikalen Sprossen

% e Rahmenanteil des gesamten Fensters
Spb. .... Sprossenbreite [m]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2025,476201 REPFEN2H 01921 - Oberdsterreich
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Kiihlbedarf Standort

Stadtamt Matt. KIGA West

Kiihibedarf Standort (Mattighofen)

BGF 536,90 m? LT 480,77 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 2.513,58 m®

Monate Tage  Mitllere Transm.~ Liflungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aufien- winme- warme- veruste Gewinne Gewinne Gewinne zungegrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

*C KWh KWh kWh kWh KWh kWh kWh
Janner 31 0,91 9.626 3243 12.869  2.109 483 2.502 1,00 0
Februar 28 1,00 8.076 2,619 10.695 1.874 706 2,580 1,00 0
Mérz 31 4,96 7.525 2,535 10.060 2.109 1.019 3.128 1,00 0
April 30 9,63 5.668 1.887 7.555 2.031 1.184 3.214 1,00 0
Mai A 13,91 4,324 1.457 5.780 2.109 1.429 3.539 0,98 0
Juni 30 17,27 3.021 1.006 4.028 2.031 1.350 3.381 0,92 0
Juli 3 19,04 2.488 838 3.327 2.109 1.452 3.561 0,82 877
August 31 18,50 2.682 904 3.586 2.109 1.377 3.486 0,87 ]
September 30 15,20 3.739 1.245 4.984 2.031 1.153 3.184 0,97 0
Oktober 3 9,87 5.769 1.944 7.712 2.109 866 2.975 1,00 0
November 30 4,29 7.516 2.503 10.019 2.031 521 2.552 1,00 0
Dezember 31 0,29 9.195 3.098 12.294 2.109 393 2.502 1,00 0
Gesamt 365 69.628 23,280 92.908 24.762 11.932 36.694 877
KB= 1,63 kWhim?*a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Stadtamt Matt. KIGA West

Aufien induzierter Kiihlbedarf Referenzkliima

BGF 536,90 m? Lt 480,89 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,37
BRI 2,513,58 m®
Monate  Tage  Mitlere Transm- Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kohl-
Auen- wirme- wérme- veriuste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf -
temperaturen  veruste veriuste :
°C kWh kWh kWh kWh KWh kWh kWh
Janner 31 0,47 9.134 1.082 10.216 0 443 443 1,00 0
Februar 28 2,73 7.520 891 8.411 0 701 701 1,00 0
Mérz 31 6,81 6.866 813 7.679 0 1.013 1.013 1,00 0
April 30 11,62 4979 590 5.569 0 1.200 1.200 1,00 0
Mai 31 16,20 3.508 415 3.922 0 1.603 1.503 1,00 0
Juni 30 19,33 2.309 274 2.583 0 1.461 1.461 0,99 0
Juli 31 21,12 1.746 207 1.953 0 1.529 1.529 0,95 0
August 31 20,56 1.946 231 2177 0 1.393 1.393 0,98 Y]
September 30 17,03 3.106 368 3.474 0 1.134 1.134 1,00 0
Oktober 31 11,64 5.138 608 5.746 0 846 846 1,00 0
November 30 6,16 6.869 814 7.683 0 460 460 1,00 0
Dezember 31 2,19 8.619 1.009 9.528 0 356 356 1,00 0
Gesamt 365 61.639 7.300 ©68.939 0 12040 12.040 0

KB*= 0,00 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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RH-Eingabe
Stadtamt Matt. KIGA West

Allgerﬁélne Daten

Wirmebereitstellung gebsudezentral

Abgabe

Haupt Warmeahgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 35°/28°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen it. Defaultwerten
gedammt Verhdltnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%}
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 28,12 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 42,95 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 150,33

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flussiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerat Niedertemperaturkessel

Energietriger Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb

Baujahr Kessel 1995-2004

Nennwérmeleistung 24,86 kW Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstelilungssystems k 1,00% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

r

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifoericht Nioo% = 89,6% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNbe.100% = 89,6%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prlfbericht Nagey, = 89.6% Defauitwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 89,6%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dpbpPb = 1,0% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwilzpumpe 163,76 W Defaultwert
*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung baw. Nutzungseinheit)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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WWB-Eingabe
Stadtamt Matt. KIGA West

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Wiarmebereitstellung gebadudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen it. Defaultwerten

gedammt Verhdlinis Dammung Leitungslédnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 213 Ja 12,68 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 21,48 100

Stichleitungen 2577  Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 6441 Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Qpws = 3,65 kWhid Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheif)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Beleuchtung 7
Stadtamt Matt. KIGA West

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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