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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OB ..o OIB-Richtlinie 6

INSTITLT FUR BAU Ausgdhe April 2019

BEZEICHNUNG  Stadtamt Matt. Krabbelstube Umsetzungsstand Ist-Zustand
Gebaude(-teil) Baujahr 2016
Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Vergnderung

Strafe Schalchnerstraie 12 Katastralgemeinde Mattighofen
PLZIOI 5230 Mattighofen KG-Nr. 40117
Grundsticksnr.  1258/4 Seehshe 455 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, .
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB ges,sk PEB sk CO 2eq,81 foEESK

A+

HWBR.: Der Ref Helzwirmebedarf ist jene W4 die in-den Rdumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert fesigelegt und

bereitgestelit werden muss, um diese auf einer nomaliv geforderten Raumtemperatur, entspricht der Hélfte der miltferen Inneren Lasten.

ohine Berlicksichiigung allfalliger Erirége aus Wameriickgewinnung, zu haften. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizensrgiebedarf den jewsils

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in‘Abhéngigkeit der Gebaudekategorie allfalligen Belriebssirombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenerglebedar,

als flachenbezogener Defaultwert fesigelegt. abziglich alifalliger Endenergicertrége und zuztiglich eines dafr notwendigen
Hilfsenergisbedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzhch 2um Helz- und Warmwasser- . K - 4

wérmebedarf die Verluste des g techni ichtigh, dazu gingekauﬂ werden muiss (Lieferenargisbedsar).

zéhlen insbesondere die Verluste der ‘Warmebersitstellung, der Warmeverteilung, faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist-der Quotient aus einerseits dem

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie alifalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abztglich allfdlliger Endensrgieerirage und 2uziglich des dafir
KB: Der Kilhibedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Réumen sbgefGhrt werden notwendigen Hilfsenergiebedads und andererseils einem Referenz-Endensrgisbedarf
muss, um unter der Solltemperatur 2u bleiben, Er errechnet sich aus den nicht {Anfarderung 2007).

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Priméil iebedarf ist der Endenergiebedarf ainschiielich der Verluste in
o pials . . ; allen Vorketten. Der Primerenerglebederf weist einen erneusrbaren (PEB em.) und inen
g:{sfchaigdzg:ggmungsenerglebedarl wird der allfallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nen.) Afitell auf,
GOzeq. Gesam(e dem Endenergiebadarf hnenden dguivalent
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kihibedarf die Verluste des " s L
Kuhisystems und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt. mi l (Treibha ). einschiieRiich janer fur Vorkatien.
. , . SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell

E:éroéi;ﬁf:;ﬁﬂ("ma ist ein virtuelles Kiima. Es dient zur Ermiltiung von wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und

g 3 Geodynamik far die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Varfassung aktualisiert.
BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als fiichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
Alle Werte gelten unter der Annahme eines ierten rhall Sie geben den J darf pro Quadrat beheizter Brutto-Grundfliche an.
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz* des Osterreichischen Instltuls ﬂn naulechnlk in Umsetzung der Richtiinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tber die Gesamienergieefiizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energ| Vorlage-G (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fir die K i fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-08 - 2018-08, und es wuirden tbliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

& " &
O'B OSTEREEICHISCHES OlB‘f{‘c“t“““! ﬁ

wstituT roe sautcowar. Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 515,3 m?
Bezugsfidche (BF) 412,2 m®
Brutto-Volumen (Vg) 2.1056 m
Gebaude-Hullfliche (A) 1.289,2 m?
Kompaktheit (A/V) 0,61 1/m
charakteristische Lénge (Ic) 1,63m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m®

EA-Art:
Heiztage 228d Art der Liiftung Fensterliiftung
Heizgradtage 4.028 Kd Solarthermie -m?
Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Norm-Aulentemperatur -158°C Strorspeicher -
Soll-innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér)
mittlerer U-Wert 0,27 Wim*K WW-WB-System (sekundir, opt.)
LEK; -Wert 22,65 RH-WB-System (primér)
Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzkiima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwirmebedarf HWBRetrk = 41,5 KWhim?a
Heizwirmebedarf HWBgrk = 45,5 kWh/m®a
Auleninduzierter Kihlbedarf KB%Rk = 8,0 kWhim®a
Endenergiebedarf EEBrk = 40,3 kWh/m®a
Gesamtenergiesffizienz-Faktor foeerk = 0,57

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwirmebedarf
Warmwasserwérmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahi Warmwasser
Energieaufwandszahi Raumheizung
Energieaufwandszahi Heizen
Betriebsstrombedarf

Kiihlbedarf

Kihlenergiebedarf
Energieaufwandszahi Kihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primérenergiebedarf
Prim#renergiebedarf nicht erneuerbar
Primérenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxiderissionen
Gesamtenerg ieeffizienz-Faktor
Photovoitaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zah!

Ausstellungsdatum 07.07.2025
Glltigkeitsdatum 06.07.2035
Geschéftszahi

Qp,Ref Sk
Qnsk
Quw
QHEB,SK

Qass
Qxs,sk
Qxkes sk

QpefEB,SK
QeelEB
Qees sk
Qpeg,sk
QpEBn.ern.sK
QpEBem.,SK
Qco2eq,8K

Qpve, sk

= 25342 kWhia
= 27.619 kWh/a
= 1.386 kWh/a
= 10.601 kWh/a

= 1.083 kWh/a
=  22.868 kWh/a
= - kWh/a

= - kWhla
= 10.223 kWh/a
= 21908 kWh/a
= 35.709 kWh/a
= 22.346 kWh/a
= 13.364 kWh/a
= 4973 kg/a

= - kWh/a

Erstellerin

Unterschrift

Kéaltebereitstellungs-System

HWBRetsk = 49,2
HWBsk = 53,86
WWWB = 27
HEBsk = 20,6
eanzvw = 3,04
eawzrH = 0,25
eanzu = 0,40

BSB= 21
KBsk = 44,4
KEBsk = -
eawzk = 0,00
BefEBsgk = -
BelEB = 19,8
EEBsk = 42,5
PEBsk = 69,3

PEBnem. sk = 434

PEBem. sk = 25,9
COgeqsk = 97
foeesk = 0,57

PVEExpoRTSK = -

Franzmair Bau GmbH
Postgasse 25, 5230 Mattighofen

AR BAU GmbH
FRANIMA i
ft @KW\@ P

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m2a

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a

kWh/m?a
kWwhi/m?a
kKWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kg/m*a

kWhim?a

Die Energiskennzahlen dieses Energieausweises. dienen ausschiieftiich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparamster kénnen bei tatsachficher Nutzung erhebliche
Abwelchungen aufireten, insbesondere Nutzungseirheiten unterschiediicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
$2023,233601 REPEA19 01921 - Oberdsterreich

07.07.2025

Bearbeiter Hr. Schreierer

Seite 2



Datenblatt GEQ
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 49  fgegsk 0,57

Gebidudedaten
Brutto-Grundflache BGF 515 m? charakteristische Lange I, 1,63 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2.106 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,61 m~
Gebaudehtilifiache Ag 1.289 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem
Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Auienluft/Wasser)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterluftung, Nassraumiifter vorhanden
Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebdudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 1 Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-8-1

Verwendete Normen und Richflinien: )
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 /ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 7 ON EN iSO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OlB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information iiber den energetischen Standard des Gebsiudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unlerschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemafs ONORM H 7500 erstelit werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Heizlast Abschétzung
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Abschiatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadtgemeinde Mattighofen
Stadtplatz 1
5230 Mattighofen
Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -15,8 °C Standort: Mattighofen
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhait der
Temperatur-Differenz: 378K beheizten Gebaudeteile: 2.105,57 m*
Gebaudehillfiache: 1.289,22 m?
Bautsile - warmed- Kor: BT
~ Flache yoeffizient faklor ~Leltwen
A Sy H ' ~
m] WKl 1] [WIK]
AWO01 Aulenwand WDVS 538,16 0,189 1,00 101,77
FDO1 Flachdach Kies 25764 0,110 1,00 28,35
FE/TU Fenster u. Tlren 178,59 0,841 150,26
EB01 erdanliegender Fukboden (<=1,5m unter Erdreich) 257 64 0,178 0,70 32,01
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 57,21 0,199 0,80 9,12
Summe OBEN-Bauteile 257,64
Summe UNTEN-Bauteile 257 64
Summe Auflenwandfldchen 595,37
Fensteranteil in AuBenwénden 23,1 % 178,59
Summe WIK] 322
Wirmebriicken {vereinfacht) [WIK] 32
Transmissions - Leitwert [WIK] 365,76
Liiftungs - Leitwert [WIK] 419,06
Gebiude-Heizlast Abschitzung Luftwechse! = 1,15 1/h [kW] 29,7
Flachenbez. Heizlast Abschétzung (515 m?) [Wim? BGF] 57,57

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt flr die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaf ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Liftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.

Die erforderliche Leistung fur die Warmwasserbereitung ist unberiicksichtigt.
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Bauteile
Stadtamt Matt. Krabbelstube

erdanliegender FuBboden (<-1 5m unter Erdreich) e EB01
bestehend von lhnen nach Aulten Dicke A dia
Linoleum B 0,0030 0,170 0,018
Zementestrich E 300 FB 0,0800 1,400 0,057
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0001 0,500 0,000
Kl Trittschall-Dammplatte TPS (3,0 cm) B 0,0300 0,036 0,833
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0002 0,500 0,000
AUSTROTHERM EPS W25 B 0,0600 0,036 1,667
Splittschiittung (zementgebunden) B 0,0520 0,700 0,074
Stahlbeton (2300} B 0,0500 2,300 0,022
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0001 0,500 0,000
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0001 0,500 0,000
Bauder Elastomerbitumenbahn E-KV-5 feinbestreut B 0,0050 0,170 0,029
Stahlbeton (2300) B 0,3000 2,300 0,130
URSA XPS N-llI-L. B 0,1000 0,038 28632
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,6805 U-Wert 0,18
Aufienwand WDVS ‘ ; _ e AWO01
bestehend ' von Innen nach AuBen Dicke Ao dl X
Baumit FlachenSpachtel G B 0,0050 0,800 0,006
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
KlebeSpachtel B 0,0100 0,800 0,013
AUSTROTHERM EPS F B 0,2000 0,040 5,000
Baumit KlebeSpachte! B 0,0050 0,800 0,006
Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert B 0,0050 0,800 0,006
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4250 U-Wert 0,19
Flachdach Kies , FDO1
bestehend von AuBSen nach innen Dicke: . A  d/f}
Kies B * 0,0600 0,700 0,086
Geotextil B * 0,0030 0,080 0,050
Bauder Elastomerbitumenbahn E-KV-5 feinbestreut B 0,0050 0,170 0,029
Bauder Elastomerbitumenbahn E-KV-5 feinbestreut B 0,0050 0,170 0,029
AUSTROTHERM EPS W25 gefalle B 0,1400 0,036 3,889
AUSTROTHERM EPS W25 B 0,1200 0,036 3,333
BITALBIT E-ALGV-4K B 0,0038 0,230 0,017
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm B 0,2365 1,563 0,151
Steinwolle MW-WF (50) B 0,0500 0,037 1,351
Akustikauflage Polyrock B 0,0001 0,039 0,003
Gipskartonplatte (700 kg/m?) B 0,0125 0,210 0,060
Dicke 0,7729
Rse+Rsi= (0,14 Dicke gesamt 0,8359 U-Wert 0,11
Geschosstrenndecke : : — - ZDo1
bestehend “von Innen nach Auflen ' Dicke A dr A
Linoleum B 0,0030 0,170 0,018
Zementestrich E 300 FB 0,0800 1,400 0,057
Dampfbremse Polysthylen (PE) B 0,0001 0,500 0,000
Kl Trittschall-Démmplatte TPS (3,0 cm) B 0,0300 0,036 0,833
Dampfbremse Polyethyien (PE) B 0,0001 0,500 0,000
Splittschiittung (zementgebunden) B 0,0570 0,700 0,081
Stahlbeton (2300) B 0,2500 2,300 0,109
Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm B 0,2365 1,563 0,151
Steinwolle MW-WF (50) B 0,0500 0,037 1,351
Akustikauflage Polyrock B 0,0001 0,039 0,003
Gipskartonplatte (700 kg/m?) B 0,0125 0,210 0,060
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,7193 U-Wert 0,34
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Bauteile
Stadtamt Matt. Krabbelstube

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) o - - EWO01
bestehend - ' s - von innen nach Aufien - Dicke A dr &
Baumit FlachenSpachtel G B 0,0050 0,800 0,006
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
KlebeSpachtel B 0,0100 0,800 0,013
Bauder Elastomerbitumenbahn E-KV-4 feinbes B 0,0040 0,170 0,024
Bauder Elastomerbitumenbahn E-KV-4 feinbes B 0,0040 0,170 0,024
URSA XPS N-lII-L B 0,1800 0,038 4,737
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4030 U-Wert 0,20

Dicke ... warmelechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m}, Achsabstand {m), Breite [m]}, U-Wert [W/m?K], Dichte {ka/m?), AWWimK]

*__Schichl zahit nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung  B... Bestandsschicht

RTu ... unlerer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN IS0 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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_Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. Krabbelstube

EG  Grundform

Nf'é: Von EG bis 0G1
i : a= 7,00 b = 36,15
T lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,72 => 3,72m
BGF 253, 05m2 BRI 941,17m?3

Wand W1 26,04m? AWOl AuBenwand WDVS
Wand W2 134,45m? AWQO1

a Wand W3 26,04m* EWO1l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 134, 45m2 AWQO1l AuBenwand WDVS
Decke 253,05m? ZDO1 Geschosstrenndecke
Boden 253,05m? EBO1 erdanliegender Fufiboden (<=1,5m unter
b
GETED G Von EG bis 0Gi1
0ol B e 1502 Anzahl 2
: a= 6,10 b = 0,70
] lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,72 => 3,72m
i BGF 8,54m? BRI 31, 76m?

Wand Wi 5,21m? AWQ1l Aufenwand WDVS
Wand W2 -45,38m?2 AWO1
Wand W3 5,21m? AWO1
Wand W4 45,38m2 AWO01L

Decke 8,54m? ZDO1 Geschosstrenndecke
Boden 8,54m? EBOl erdanliegender FuBboden {(<=1,5m unter
einspringend
g 7 S “ Von EG bis 0G1
Wl a = 1,45 b = 0,70
lichte RaumhShe = 3,00 + obere Decke: 0,72 => 3,72m
BGF -1,02m?* BRI -3, 78m*

Wand Wl 2,60m? AWO1l AuBenwand WDVS
Wand W2 5,39m2 AWQ1
Wand W3 2,60m? AWO1
Wand w4 ~5,3%m? AW01

g o Decke -1,02m? ZDO1l Geschosstrenndecke
Bmmm ST o “{; Boden -1,02m?* EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
8
Nr21
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Hr. Schreierer
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. Krabbelstube

EG Rechteck einspringend

Nr21
EG Summe

0G1 Grundform

OG1 Rechteck

g

Von EG bis OGl
Anzahl 3

a= 1,40 b
lichte Raumhthe
BGF -2,94m?

Wand W1 7,81m?
Wand W2 15, 62m?
Wand W3 7,81m?
Wand W4 -15, 62m?
Decke ~-2,94m?

0,70

o

BRI ~-10, 93m?

AWO1 AuBenwand WDVS
AWO1

AWO1

AWO1

7ZD01 Geschosstrenndecke

3,00 + obere Decke: 0,72 => 3,72m

Boden -2,94m* EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

Von EG bis 0G1
a= 17,00 b
lichte Raumhdhe
BGF 253, 05m?

Wand Wl 26,41m?
wand W2 136,38m?
Wand W3 26,41m?
Wand W4 136, 39m?
Decke 253,05m?
Boden -253,05m?

Von EG bis 0Gl
Anzahl 2

a= 6,10 b
lichte Raumhé&he
BGF 8, 54m?

Wand W1 5,28m?
Wand W2 -46,03m?
Wand W3 5,28m?
Wand W4 46,03m?
Decke 8,54m?
Boden -8, 54m?

EG Bruttogrundflache [m?]:
EG Bruttorauminhalt [m}:

36,15

BRI 954, 73m?

AWO1 AuBenwand WDVS
AWO1

257,64
968,22

3,00 + obere Decke: 0,77 => 3,77m

EWO1l erdanliegende Wand (<=1, 5m unter Erdr

AWO1 Auflenwand WDVS
FDO1 Flachdach Kies
ZD01 Geschosstrenndecke

0,70

ot

BRI 32,22m?

AW01 AuBenwand WDVS
AWO1

AWOL

AWOL1

FDO1 Flachdach Kies
7D01 Geschosstrenndecke

3,00 + obere Decke: 0,77 => 3,77m
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. Krabbelstube

OG1  Rechteck einspringe‘nd

Nra1.
OG1 Rechteck einspringend

?*f;;g;;
0G1 Summe

- Deckenvolumen EBO1

Von EG bis 0G1
a= 1,45 b
lichte Raumho&he

BGF

Wand Wil
Wand W2
Wand W3
Wand w4
Decke
Boden

-1,02m?

2,64m?
5,472
2, 64m?
-5,47m?
-1,02m?
1,02m?

Von EG bis 0G1

Anzahl 3
a = 1,40
lichte Ra
BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

Flache

b
umththe
-2, 94m?

7,92m?
15,85m?
7,92m?
-~15, 85m?
-2,94m?
2,94m?

OG1 Bruttogrundfidche [m?]:
0OG1 Bruttorauminhalt [m*];

257,64

0,70

[t

BRI

3,00 + obere Decke:

-3,83m?

AWO1l AuBenwand WDVS

AWO1
AWO1
AWO1

FDO1 Flachdach Kies

ZD01 Geschosstrenndecke

0

BR

AWO1l AuBenwand WDVS

AWO1
AWO1
AWO1

FDO1 Flachdach Kies

ZDb01 Geschosstrenndecke

m? x Dicke 0,68 m =

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

lichte Raumhthe

Dicke Fassadenstreifen

Finche | esadenstesifon

Wand

AWCl -
EW01 -

Boden

EBO1
EBO1

Bruttorauminhalt [m?]:
Dicke Lénge
0, 681n 87, 70m
0,681m 7,00m

0,77 => 3,77m

= 0,7
= 3,00 + obere Decke: 0,77 => 3,77m
I -11,09m?

257,64
972,03

175,32 m®

175,32

Fl&che

59,68n?
4,76m?
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Geometrieausdruck
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Gesamtsumme BruttogeschoRfidche [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]:

615,27
2.105,57
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Fenster und Tiiren
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fliche Ug Uf Psli Ag Uw AxUxf | ¢ fs gtot amsc
m m m* Wm*K WmK WmK m? WmK WK
Prafnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 148 1,82 0,50 1,30 0,050 1,33 0,84 0,54
Prifnormmaf Typ 2 (T2) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 0,50 1,30 0,050 2,56 0,77 0,54
3,89
N
B T1 EG AWD01 2 F1_2,78x0,80 278 0,80 445 0,50 1,30 0,050 3,07 0,89 3,97| 0,54 0,50 1,00 0,00
B Ti EG AWOt 2 F2_4,90x0,80 490 0,80 784 0,50 1,30 0,050 5,38 0,91 7,15/ 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWM 2 F3_1,00x0,80 1,00 0,80 1,60 0,50 1,30 0,060 0,97 0,99 1,69 0,64 0,50 1,00 0,00
B T EG AWD1 1 F4_2,35x2,14 235 214 503 0,50 1,30 0,050 4,03 0,78 381|054 0,50 1,00 0,00
B EG AWo1 1 Eingangstar 2,20 3,00 8,80 1,10 7,26
B T 0G1 AWD1 2 F1_2,78x0,80 2,78 0,80 4,45 0,50 1,30 0,050 3,07 0,89 3,97| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T 0G1 AWO1 2 F2_4,80x0,80 4,90 0,80 7,84 0,50 1,30 0,060 5,38 0,91 7,18| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO1 2 F3_1,00x0,80 1,00 0,80 160 0,50 1,30 0,050 0,97 0,89 1,691 0,564 0,50 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO1 1 F4_235x2,14 236 2,14 5,03 0,50 1,30 0,050 4,03 0,78 3,91| 0,54 0,50 1,00 0,00
BT 0G1 AWO1 1 F11_2,20x 3,00 2,20 3,00 6,60 0,50 1,30 0,050 5,64 0,69 455| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO01 1 F12_4,19x0,80 4,19 0,80 3,36 0,50 1,30 0,050 2,37 0,87 2,92| 0,54 0,50 1.b0 0,00
17 54,39 34,91 47,97
S
BT EG AWO1 2 F5_145%2,72 145 2,72 7,89 0,50 1,30 0,050 5,78 0,90 7,08| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 F6_1,44x3,00 144 3,00 8,64 0,50 1,30 0,060 7,03 0,74 6,42| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AW01 2 F7_5,30x2,72 630 272 2883 0,50 1,30 0,050 23,72 0,78 22,401 0,54 0,50 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 F8_3,60x0,9 3,60 0,80 6,48 0,50 1,30 0,050 4,72 0,84 547| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T2 EG Awo1 2 F9_1,40x 3,00 1,40 3,00 840 0,50 1,30 0,050 86,18 0,89 7,52 0,54 0,50 1,00 0,00
B Tt EG AWO01 1 F10_2,20x 0,90 220 0,9 1,98 0,50 1,30 0,050 1,39 0,87 1,73| 0,54 0,50 1,00 0,00
BT OG1 AWO1 2 F5 1,45x272 1,45 272 7,89 0,50 1,30 0,050 6,78 0,90 7,08/ 0,54 0,50 1,00 0,00
B T2 | OG1 AWo1 4 F9_1,40 x 3,00 140 3,00 1680 0,50 1,30 0,050 12,36 0,89 15,03| 0,54 0,50 1,00 0,00
B T 0G1 AWO1 2 F7_5,30x2,72 530 272 2883 0,50 1,30 0,050 23,72 0,78 22,40| 0,54 0,50 1,00 0,00
B Tt 0G1 AWO1 2 F8 3,60x0,90 360 0,90 648 0,50 1,30 0,050 4,72 0,84 547|054 0,50 1,00 0,00
B Tt 0G1 AWO1 1 F10_2,20 x 0,90 220 0,90 1,98 0,50 1,30 0,050 1,39 0,87 1,73| 0,54 0,50 1,00 0,00
22 124,20 96,79 102,33
Summe 39 178,59 131,70 150,30

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSL... Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... PrifnormmaRtyp
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschliisse

fs... Verschattungsfakior

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

amsc... Param. zur Bewerl. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Bezeichnung | Rbre. Rbii, Rbo. Rbu. Stulp Stb, Plost Pfo. |H-Sp. V-Sp. Spb.

E Sl m m om o m . % |Anz. m Anz, om | Anz. Anz. m,
Typ 1(T1) 0,000 0,090 0,090 0,120 27 Kunststoff Alu
Typ 2(T2) 0,090 0,090 0090 0,120 21 Kunststoff Alu
F1_2,78x0,80 0,090 0,000 0090 0,20 31 Kunststoff Alu
F2_4,80x0,80 0,000 0,090 0,090 0,120 31 2 0,080 Kunststoff Aly
F3_1,00 x 0,80 0,090 0,080 0,090 0,120 40 Kunststoff Alu
F4_2,35x2,14 0,000 0,090 0090 0,120 20 1 0,080 Kunststoff Alu
F5_1,45x2,72 0,080 0,090 0,090 0,120 27 i 1 0,080 Kunsistoff Alu
F6_1,44 x 3,00 0,000 0,080 0,090 0,120 19 Kunststoff Alu
F7_5,30x2,72 0,090 0,090 0,090 0,120 18 1 3 0,080 | Kunststoff Alu
F8_3,60 x 0,90 0,090 0,090 0,090 0,120 27 Kunststoff Alu
F9_1,40 x 3,00 0,000 0090 0,090 0,120 26 1 1 0,080 | Kunsistoff Alu
F16_2,20x 0,90 0,090 0,090 0,090 0120 30 Kunststoff Alu
F11_2.20x 3,00 0,090 0090 0080 01120 15 Kunsistoff Alu
F12_4,19x0,80 0,090 0,090 0,090 0,120 29 Kunststoff Alu
Rblire,ou ... Rahmenbreite links,rechis,oben, unten {m} %o criiiian Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m} H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalén Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m}
Pib. ...... Pfostenbreite {m) V-Sp. Anz ... Anzahi der vertikalen Sprossen

Ty oo Priifnormmaftyp
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Kiihlbedarf Standort
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Kiihlbedarf Standort (Mattighofen)

BGF 515,27 m? LT 354,75 WIK Innentemperatur 26 °C feorr 1,40
BRI 2.105,57 m®
Monate = Tage Mittlere - Transm.- Luftungs- Warmme- Innere . Solare Gesamt- . Ausnut-  Kohi-
: Aulen- ‘wirme- - wamme-  verluste Gewinne Gewinne Gewinne - - zungsgrad bedarf
temperaturen - verluste verluste .- o R ‘ : . S
R KWh kwh kWh KWh . kWh kWhoo oo o KW
Jénner 31 -0,91 7.103 3113  10.216 2.024 2.368 4.392 1,00 0
Februar 28 1,00 5.959 2.514 8.473 1.799 3.248 5.047 0,98 0
Mérz 3 4,96 5.553 2433 7.986 2.024 4.150 6.174 0,94 0
April 30 9,63 4.182 1.811 5.993 1.949 4.238 6.187 0,85 1.329
Mai 31 13,91 3.190 1.398 4,588 2.024 4.621 6.645 0,67 3.008
Juni 30 17,27 2229 966 3.195 1.949 4.169 6.118 0,52 4,131
Juli 31 19,04 1.836 805 2.641 2.024 4.523 6.547 0,40 5.478
August 31 18,50 1.979 867 2.846 2.024 4.626 6.650 0,43 5.338
September 30 15,20 2.759 1.196 3.953 1.949 4.419 6.368 0,61 3.495
Oktober 31 9,87 4.257 1.885 6.122 2.024 3.806 5.830 0,88 0
November 30 4,29 5.546 2.402 7.948 1.948 2532 4.481 0,99 0
Dezember 31 0,20 6.785 2973 9.758 2.024 1.990 4.014 1,00 0
Gesamt 365 6§1.377 22,342 73719 23.764 44.689 68.453 22.868

KB = 44,38 kWh/m*a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Stadtamt Matt. Krabbelstube

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 515,27 m? Lt 354,84 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,27
BRI  2.105,57 m®
Monate Tage . Mittlere Transm. ~LOftungs- Warme- - lnnere - Solare  Gesami- * Ausnut-  Kohi-
T Auen- wérme-. - wamme- verluste -Gewinne Gewinne Gewinne . . zungsgrad bedarf
- temperaturen - verluste verluste : i ‘ i
Coenf0s o KW kWh KWho - kWh kWh kWh KWh
Janner 31 ‘ 0,47 6.740 1.038 7.778 0 2,045 2.645 1,00
Februar 28 2,73 5.549 855 6.404 0 3.124 3.124 1,00
Mérz 31 6,81 5.066 780 5.847 4} 4.086 4.086 0,98
April 30 11,62 3.674 566 4.240 0 4.297 4,297 0,88 681
Mai 31 16,20 2.587 399 2.986 0 4.947 4.947 0,60 2.5630
Juni 30 19,33 1.704 262 1.067 0 4.559 4.559 0,43 3.299
Juli 31 21,12 1.288 198 1.487 0 4,763 4,763 0,31 4,167
August 31 20,56 1.436 221 1.657 0 4,760 4.760 0,35 3.945
September 30 17,03 2.292 353 2.645 0 4.379 4.379 0,60 2.238
Oktober 31 11,64 3.791 584 4.375 0 3.629 3.629 0,95 0
November 30 6,16 5.069 781 5.850 0 2.149 2.149 1,00 0
Dezember 31 2,19 6.286 968 7.254 0 1.745 1.745 1,00 0
Gesamt 365 45.482 7.006 52.488 0 44.484 44.484 16.860
KB*= 8,01 kWh/m®a
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EH~Eingabe
~ Stadtamt Matt. Krabbelstube

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebadudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 40°/30°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elekironischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defauitwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsiénge konditioniert

Dé&mmstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 27,29 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 41,22 100

Anbindeleitungen Ja 173 Nein 144,28

Speicher

Art des Speichers fur automatisch beschickte Heizungen

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 7291 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Wérmespeicher Apws = 3,99 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 160,38 W Defaultwert
Speicherladepumpe 75,33 W Defaultwert

*} Wert pro Warmebersitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 4,1 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Leitungslénge
Dammstofidicke zu [m}
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 6,00 Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen* 1501 Defauliwert

0,35 kWh/d Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher*  q s

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitsteliungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WP-Eingabe

Stadtamt Matt. Krabbelstube

Wiérmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Wiérmepumpe

AuRenluft / Wasser
Monovalenter Betrieb
nur Raumheizung

Nennwirmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

Modulierung

29,17 kW  freie Eingabe

4,7 berechnet It. ONORM H5056

4,8 freie Eingabe Prafpunkt; A7/W35
gleitender Betrieb

modulierender Betrieb
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Beleuchtung 7
Stadtamt Matt. Krabbelstube

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BelEB

19,84 kWh/m?a
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